MICRO POWER

Measurement and Quality Control

Rapportdatum

Foretag

Adress

Termografor

Brl min 8.4 max 11,2 |

05 min 8.7 Max 9.9

Ar3 min 4.8 max 6.0

Kameramodell
Bildens datum
Bildens namn
Emissivitet

Reflekterad skenbar
temperatur

Objektavstand

2010-11-09

Micro Power

Bjornebergsvagen 119
564 91 Bankeryd

Hans Lundberg

Ar2 min -9.8 max 8.1

ThermaCAM E300
2010-01-30 11:24:29
422_IR.jpg

0,96

23,0°C

0,6 m

Besiktningsrapport

Kund Micro Power

Platsens adress Bjérnebergsvagen 119

564 91 Bankeryd

Kontaktperson

Hans Lundberg

Kallardorr 6vre del, mycket kraftig luftinfiltration.
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MICRO POWER

Measurement and Quality Control

Rapportdatum

Foretag

Adress

Termografor

2010-11-09

Micro Power

Bjornebergsvagen 119
564 91 Bankeryd

Hans Lundberg

Arl min 2.7 max 5.0

[ 50125 )

Kameramodell
Bildens datum
Bildens namn
Emissivitet

Reflekterad skenbar
temperatur

Objektavstand

Ard min 4.3

ThermaCAM E300
2010-01-30 11:25:04
423_IR.jpg

0,96

23,0°C

0,6 m

Kallardorr undre del, mycket kraftig luftinfiltration

Besiktningsrapport

Kund Micro Power

Bjornebergsvégen 119
564 91 Bankeryd

Hans Lundberg

Platsens adress

Kontaktperson




MICRO POWER Besiktningsrapport

Measurement and Quality Control

Rapportdatum 2010-11-09

Foretag Micro Power Kund Micro Power

Adress Bjornebergsvagen 119 Platsens adress Bjornebergsvégen 119
564 91 Bankeryd 564 91 Bankeryd

Termografor Hans Lundberg Kontaktperson Hans Lundberg
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Ar3min 19.5 max 21.8
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Parametrar for bild och objekt  Textkommentarer
Kameramodell ThermaCAM E300
Bildens datum 2010-02-06 14:25:16
Bildens namn 549 IR.jpg
Emissivitet 0,96
Reflekterad skenbar 23,0 °C
temperatur
Objektavstand 0,6 m

Vattenintag till diskbank, utrymmet kraftigt nedkylt av kall luft som kommer in vid rérgenomféringen.



MICRO POWER Besiktningsrapport

Measurement and Quality Control

Rapportdatum 2010-11-09

Foretag Micro Power Kund Micro Power

Adress Bjornebergsvagen 119 Platsens adress Bjornebergsvégen 119
564 91 Bankeryd 564 91 Bankeryd

Termografor Hans Lundberg Kontaktperson Hans Lundberg
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Kameramodell FLIR T365

Bildens datum 2010-03-25 13:11:25
Bildens namn 0139.jpg

Emissivitet 0,95

Reflekterad skenbar 21,0 °C

temperatur

Objektavstand 24 m

Element 6ppnades for att verifiera att vattenflédet kommer in till elementet i returledningen. (Sp1)
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